Wiloctawek, dnia 01.02.2022 1.
ZAPROSZENIE
do skladania ofert

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Barska 19/27 we Wloctawku, w imieniu ktérej dziata zarzadca
pod firmg: ,,Zarzgdzanie i Obrét Nieruchomos$ciami — Zarzadca Spétka z 0.0.” z siedziba ul. Piaski 9, 87-
800 Wioclawek tel. 54 413 55 90 wew. 51, zwang w dalszym ciaggu Zamawiajacym, zaprasza do skladania ofert.
1. Przedmiot zamdéwienia:
» Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku»

2. Wymagany termin wykonania zamdéwienia:

2.1. termin realizacji robot — nie pézniej niz: 20.09.2022 r.

(zadanie bedzie realizowane z kredytu inwestycyjnego i premii z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie
z Ustawg o wspieraniu termomodernizacji i remontow)

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Wypelniony i podpisany druk oferty,

3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie przedmiaru robot, metoda szczegdlowa,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, osoby
odpowiedzialnej za realizacj¢ zaméwienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci
cywilnej oraz o$wiadczenie wykonawcy, ze osoba ktorej uprawnienia budowlane zostaly zataczone do
oferty jest zatrudniona przez wykonawce na zasadach okreslonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie
umowy cywilno-prawnej (oswiadczenie oryginat),

3.4. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert,

3.5. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego oddziatu
Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleghtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu skladania ofert,

3.6. Referencje potwierdzajgce wykonanie robot odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia w tym udokumentowanie wykonania prac z udzialem
przyznanej premii zgodnie z ustaws o wspieraniu termomodernizacji i remontéw.

ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce).

4. Sposéb, miejsce i termin skladania ofert:
Dokumenty wyszczegolnione w ust. 3 nalezy umiesci¢ w zaklejonej kopercie i zaadresowaé:
Wspoélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci  Barska 19/27 we Wloclawku
oferta na:
»Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku”

4.1. Miejsce - ,,Zarzadca” Spotka z 0.0. ul. Piaski 9, 87 — 800 Wioctawek, pok. nr 29
4.2. Termin — do 10.02.2022 r. do godz. 12:00

5. Migjsce 1 termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce — Wspdlnota Mieszkaniowa we wlasnym zakresie

6. Zaproszenie do skladania ofert oraz przedmiar robot znajduja si¢ do odbioru w siedzibie ,,Zarzadca™
Spolka z o.0. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.

7. Wspolnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy
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barska 1927 kst

OBMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
1! Demontaze
1/KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o $r.15-20 mm o potgczeniach spawanych |m
d.1|0502-01
1977 m 1977.000
] RAZEM 1977.000
2/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o potaczeniach spawanych \m
d.1/0502-02
418 418.000
RAZEM 418.000
3/KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o $r.40-50 mm o polaczeniach spawanych |m
d.1/0502-03
248 m 248.000
RAZEM 248.000
4/KNNR 8 Demontaz grzejnika Zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl.
d.1|0422-01
165 kpl. 165.000
RAZEM 165.000
5/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.
d.1/0422-02
94 kpl. 94.000
RAZEM 94.000
6 KNNR 8 Demontaz grzejnika - grzejniki tazienkowe szt
d.1/0423-01
analogia
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
7/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r.15-20mm szt
d.1/0412-05
324 szt 324.000
RAZEM 324.000
8/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1/0412-01
104 szt 104.000
RAZEM 104.000
9 KNNR 8 Demontaz zaworu podpionowego regulacyjnego o $r.15-20 mm szt
d.1/0412-01 ’
104 szt 104.000
RAZEM 104.000
10/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt
d.1/0412-03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR-W 2-  |Demontaz izolacji - Plaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm ru- |m2
d.1/16 0604-01 |rociag6éw o $r.zew. do 108 mm (wsp. do R=0,5, reszte skiadnikéw z pozycji
analogia wykreslic)
601.59 m2 601.590
RAZEM 601.590
12/KNR 7-08 |Wycinanie otworéw montazowych w $cianach i stropach m
d.1/0808-01 stropy: 460szt.*3,14*0,1
$ciany: 260szt*3,14*0,08
460*3.14"0.1+260*3.14*0.08 m 209.752
RAZEM 209.752
13/KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3
d.1/0405-01
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
14 KNNR 3 Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.1/0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
260*3.14*0.04*0.04*0.24 m3 0.313
RAZEM 0.313
15/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1/0108-09 1 km
72 m3 7.200
RAZEM 7.200
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1/0108-10 dy nast. 1 km /13 km/
Krotnosé = 13
72 m3 7.200
RAZEM 7.200
17|* Utylizacja gruzu t
d.1 kalk wiasna
2.5*1.8 t 4.500
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barska 1927 kst

OBMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
RAZEM | 4.500
2 Instalacja c.o. - montaz
18/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 54 mm o polacze- |m
d.2|0403-06 niach spawanych na $cianach w budynkach - rura Santha Therm ze stali
analogia weglowej ocynk. o $r. 54x1,5 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
19|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 42 mm o polgcze- |m
d.2|0403-05 niach spawanych na $cianach w budynkach - rura Santha Therm ze stali
analogia weglowej ocynk. o $r. 42x1,5 mm
56 m 56.000
RAZEM 56.000
20|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 35 mm o polacze- |m
d.2|0403-04 niach spawanych na $cianach w budynkach - rura Santha Therm ze stali
analogia weglowej ocynk. o $r. 35x1,5 mm
110 m 110.000
RAZEM 110.000
21|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 28 mm o polacze- |m
d.2(0403-03 niach spawanych na Scianach w budynkach - rura Santha Therm ze stali
analogia weglowej ocynk. o $r. 28x1,5 mm
129 m 129.000
RAZEM 129.000
22|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 22 mm o polgcze- |m
d.2/0403-03 niach spawanych na Scianach w budynkach - rura Santha Therm ze stali
analogia weglowej ocynk. o §r. 22x1,5 mm
179 m 179.000
RAZEM 179.000
23/ KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 18 mm o potacze- |m
d.2|0403-02 niach spawanych na $cianach w budynkach - rura Santha Therm ze stali
analogia weglowej ocynk. o $r. 18x1,2 mm
1214 m 1214.000
RAZEM 1214.000
24| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominainej 15 mm o polagcze- |m
d.2|0403-01 niach spawanych na $cianach w budynkach - rura Santha Therm ze stali
weglowej ocynk. o §r. 15x1,2 mm
763 m 763.000
RAZEM 763.000
25|KNR 0-34  |Izolacja ruraciggéw Sr. 54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2/0101-20 wymi gr.30 mm (S) (klej i klipsy z pozycji wykreslié) - izolacja ISOTUBE
analogia PURw PCV
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26/KNR 0-34  Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2|0101-19 wymi gr.30 mm (S) (klej i kiipsy z pozycji wykre$lic) - izolacja ISOTUBE
analogia PUR w PCV
56 m 56.000
RAZEM 56.000
27|KNR G-34  |Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2|0101-11 wymi gr.20 mm (S) (klej i klipsy z pozycji wykreslic) - izolacja ISOTUBE
analogia PURw PCV
110 m 110.000
RAZEM 110.000
28/ KNR 0-34 |lzolacja rurocigg6w $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2/0101-11 wymi gr.20 mm (S) (klej i klipsy z pozyciji wykreslié) - izolacja ISOTUBE
analogia PURw PCV
129 m 129.000
RAZEM 129.000
29/ KNR 0-34 |izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2{0101-10 wymi gr.20 mm (S) (klej i klipsy z pozycji wykreslic) - izolacja ISOTUBE
analogia PURw PCV
179 m 179.000
RAZEM 179.000
30/KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-
d.2|0406-02 kach niemieszkalnych
30+56+110+129+179+1214+763 2481.000
RAZEM 24381.000
31/KNNR 4 Plukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
d.2|0128-01
2481 2481.000
RAZEM 2481.000
32|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centrainego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2|0436-01 co)
324 urz. 324.000
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OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12068 Uzytkownik: Koned

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
RAZEM 324.000
33|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominainej 15 mm - zawory Herz TS-98 szt.
d.2|0412-01
324 szt. 324.000
RAZEM 324.000
34/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - glowice termostatyczne do  |szt.
d.2|0412-01 zaworéw Herz TS-98
324 szt. 324.000
RAZEM 324.000
35/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o §r. nominal- |szt.
d.2|0411-01 nej 15 mm - zawory powrotne grzejnikowe RL-1
324 szt. 324.000
RAZEM 324.000
36| KNNR 4 Dwuzigczki o $r. nominalnej 15 mm - Srubunki (zigczki z pozycji wykreslic) |szt.
d.2|0430-01
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
37|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2/0411-02 nej 20 mm - zawdr nastawny Stromax M 20 mm (nr kat. 1411752)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominal- |szt.
d.2(0411-01 nej 15 mm - zawér nastawny Stromax M 15 mm (nr kat. 1411751)
44 : szt. 44.000
RAZEM 44.000
39|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2/0411-02 nej 20 mm - regulator réznicy cisnienieri Herz 4002 (nr kat. 1400242)
8 ) szt. 8.000
| RAZEM 8.000
40|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2/0411-01 nej 15 mm - regulator réznicy cisnienien Herz 4002 (nr kat. 1400241)
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
41/KNNR 4 Zawory przelotowe odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2/0411-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o §r. nominal- | szt.
d.2|0411-05 nej 40 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43 KNNR 4 Dwuzigezki o $r. nominalnej 40-50 mm - Srubunki (ztaczki z pozycji wykres-|szt.
d.2|0430-06 li€)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44/KNNR4  |Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem odcinajacym o §r. 15 |szt.
d.2(0412-06 mm (zgczke z pozycji wykresii€)
49 szt. 49.000
RAZEM - 49.000
45 KNNR 4 Rury przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw Zeliwnych,stalowych,aluminio- |kpl.
d.2|0427-01 wych,plytowych o polgczeniu na gwint (materiat z pozycji wykreslic, wsta-
wi€: odsadzka pionu zzzz 15x15 mm, norma = 1 szt.)
49*5 kpl. 245.000
RAZEM 245.000
46 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22. 550x400 mm - RETTIG Putmo Com-  |szt.
d.2|0418-05 pakt
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
47 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22. 550x500 mm - RETTIG Putmo Com- |szt.
d.2|0418-05 pakt
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
48|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22. 550x600 mm - RETTIG Putmo Com- |szt.
d.2|0418-05 pakt
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
49|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22. 550x700 mm - RETTIG Putmo Com-  |szt.
d.2|0418-05 pakt
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
50|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22. 550x800 mm - RETTIG Putmo Com-  [szt.
d.2/0418-05 pakt




barska 1927 kst OBMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
51/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupltytowe C22. 550x900 mm - RETTIG Putmo Com-  |szt.
d.2|0418-05 pakt
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
52/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22. 550x1000 mm - RETTIG Putmo Com- |szt.
d.2|0418-05 pakt
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
53/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22. 550x1100 mm - RETTIG Putmo Com- |szt.
d.2|0418-05 pakt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54 KNNR 4 Crzejniki stalowe dwuptytowe C22. 550x1200 mm - RETTIG Putmo Com- |szt.
d.2/0418-05 pakt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22. 550x1400 mm - RETTIG Putmo Com- |szt.
d.2|0418-05 pakt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C22. 600x1400 mm - RETTIG Putmo Com- |szt.
d.2|0418-05 pakt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57/KNNR 4 Grzejniki stalowe lazienkowe, drabinkowe o mocy 500W szt.
d.2|0425-01
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
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OFERTA
Nazwa 1 51€dZ1ba WYKONAWCY: .....ooiiiiiiieieieeee ettt s e et eeeee e enn

Do: Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci Barska 19/27 we Wloclawku
w imieniu ktorej dziata Zarzgdca pod firmg:
»Zarzadzanie 1 Obrot Nieruchomosciami — Zarzgdea Spétka z 0.0.”
z siedzibg ul. Piaski 9, 87-800 Wioclawek

Nawigzujgc do zaproszenia wzi¢cia udzialu w wyborze oferty na wykonanie zaméwienia pn.:
» Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku”

1. Oferujemy wykonanie zaméwienia pn.:
» Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku”

Cena netto realizacji zamowienia w PLN WyNOSi: «...ooceceeeieeereenennncs z1.
BV AT B b = ettt e e e ee 71,

RAZEM CENA BRUTTO ...

= slownie razem BRUTTO ...

2. Termin WyKONania ZAMOWIEIHA .....ceceeveeeereerereereereseerereseseeesesseseseessessaseseensenseseseessessesessensssessanns

(data zakonczenia rcalizacji zaméwicnia)

3. Oswiadczamy, Ze zapoznaliSmy si¢ z zaproszeniem do skladania ofert, dokonalismy wizji lokalnej
budynku i terenu oraz zdobylismy na swoja odpowiedzialnosé i ryzyko informacje konieczne do
przygotowania oferty.

4. W oferowanej cenie uwzglednilismy wszystkie koszty, ktére ponosi Wykonawca.

| D251 v LSOO

.............................................................................................................

(podpis i picczgtka imienna oferenta - osoby/osob/ upowaznionej/nych)



